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    防水套管     分项工程质量技术交底

GD2301003□□

	施工单位
	广东某有限公司

	工程名称
	XX
	分部工程
	给水排水及采暖工程

	交底部位
	B1-B2栋
	日   期
	2005年3月5日

	交

底

内

容
	1、 按设计要求设置防水套管，安装套管的位置、高度应准确，套管不能歪斜和偏位，套管口切割应平齐，不得有毛刺。

2、 防水套管的管径（D）和所穿过管道直径（DN）按下表规格：
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3、 在焊接防水套管时，焊缝应饱满，不得有裂纹和砂眼，不得焊穿套管。

4、 翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均匀刷底漆一遍。

5、防水套管应一次性浇筑于墙内，浇混凝土前应校对套管的规格与设计是否相符。

6、钢套管与穿过管的空隙先用油麻填充在中段，再用石棉水泥填充套管两端。所有填料应紧密捣实。




专业技术负责人：             交底人：              接受人：
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

